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ARMADO RETENIDA SIMPLE

TIPO DE ARMADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACION

SECTOR TIPICO: 2, 3, 4, 5, 6, SER BT

ARS

CON TUERCA Y CONTRATUERCA Y ARANDELA DE PRESION.
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DETALLE DE LA PLANCHA
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S|®]9|@] 1 [I-RS070102| CDA02 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO D=10.0mm m 10
gg 2 | I-RS080704| RVV04 | VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL L= 2400 mm, D= 16 mm, C/T/C/2A und. 1
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3 8 'g S 3 | I-RS080808| FAC10 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 102 x 102 x 5 mm, D= 17.5 mm und. 1
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Eé E g 4 | 1-RS080901| RXG02 | GRAPA PARALELA DE A°G° DE TRES PERNOS D= 10.0 mm und. 4
oo |w| 5 ||-RS081701| ATS02 | AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ CLASE 54-2 und. 1
§ § § 6 | I-RS081901| FXCO1 ALAMBRE GALVANIZADO N°14 AWG m 15
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810|122 | 7 |1-RS082002| RXX02 | CANALETA GUARDACABLE L= 2400m E= 1,3 mm und. 1
['4
g 8 | I-RS082101| RXCO1 GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO D= 10.0 mm und. 1
é 9,§ 9 | I-RS082301| FXP02 PLANCHA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300x300x6,4 mm und. 1
10 | I-RS082402| FXX11 | TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 255x16mm und. 1
. g 5 g 11 | I-RS082517| RXA02 | ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA D=130mm. L=280mm. H=50.8mm C/3P/3A/3C/3AP und. 1
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ARMADOS DE RETENIDA DE BAJA TENSION
R




